
BETON KÖŞK TEMEL ÖLÇÜLERİ

Köşk Taban Ölçüleri
(mm)

Kazı Ölçüleri (mm) Beton Temel Ölçüleri
(mm)

G X U G X U X Y G X U X Y

2500 X 6500 3500 X  7500 3000 X 7000

3. AŞAMA

ORTALAMA 50 mm
0,3 KUM

SIFIR KOTU

6
5
0

1
0
0

1. AŞAMA
SIFIR
KOTU

7
5
0

2. AŞAMA

ÇELİK HASIRLI
BETON

SIFIR KOTU

6
5
0

1
0
0

4. AŞAMA

KUTU PROFİL
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5. AŞAMA
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6. AŞAMA

1- Köşk tipine göre tabanlardan kazı ölçüsü boylarında, sıfır
kotundan itibaren 750 mm kazılır.

2- Köşk tipine göre tablodan beton temel ölçüsü boyutlarına göre
100 mm kalınlığında çelik hasırlı beton dökülür.

3- Atılan betonun üzerine 50 mm kalınlığında ortalama 0,3 mm kum
dökülür.

4- Kutu profiller yardımı ile kum düzeltilerek teraziye alınır.

5- Kum düzeltildikten sonra kutu profilleri kaldırılır.
6- Köşkü vinç yardımıyla hazırlanan temele koyduktan sonra

köşkün etrafı toprak ile kapatılır.
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· Bu projeler KAVRAMSAL olarak onaylanmıştır. Uygulama ve detaylardan
doğabilecek her türlü sorumluluk Projeci, Yatırımcı, İmalatçı ve Montajcının
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Yönetmeliği"nde belitrilen bütün hususlara uyulacaktır.

· Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği Madde 2-(2)-f bendine göre Elektrik İç
Tesisleri Yönetmeliği kapsamında olan kısımlar proje onay kapsamı dışındadır.
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İŞİN ADI:

AKÇAKOCA DEMİR ÇELİK İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Düzce İli Akçakoca İlçesi Döngelli Köyü
400+400kVA Elektrik Projesi
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